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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Fiscalia General Adjunta de Gestién
Secretaria de Coordinacion Administrativa
Oficina de Administracion Financiera

o Licitacion Publica N° 16/2021

e  ACTUACION INTERNA FG N° 30-00071694

o CIRCULAR ACLARATORIA N° 8/2021

o OBJETO: “Contratacion del servicio de provision y reemplazo de moédulos de
baterias y del servicio de mantenimiento para la UPS marca y modelo APC Symmetra PX
por un periodo de dieciocho (18) meses, del Centro de Cémputos ubicado en Bartolomé
Mitre 1735 de esta Ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio Publico Fiscal de
la Ciudad Auténoma de buenos Aires.”

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 6 de octubre de 2021

Por la presente, la Oficina de Administracién Financiera del Ministerio Publico Fiscal de 1a
C.A.B.A. se dirige a los intetesados en la Licitacién Pablica N° 16/2021, a efectos de:

A)  Aclarar el punto 2.17 del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para la
misma.

La adjudicataria debera proveer la mano de obra necesaria para la instalacion y el recambio
de dicha parte.

En tal sentido se indica:

Mano de obra y repuestos, excluyendo las baterfas que estaran cubiertas en el Renglén 1.

B)  Aclarar en virtud de consultas recibidas por parte de un proveedor interesado en el
presente tramite, que:

Consulta N°1:

“Para subir al piso 7 contamos con ascensor para poder subir los repuestos?”
Respuesta N° 1

Si.

Consulta N°2:

“Dias y horario en donde se podri ejecutar la tarea de reemplazo de bateria?”
Respuesta N° 2

Dias habiles de 9 a 17 hs. (previa coordinacion).

Consulta N°3:

“Saber si los cartuchos de baterias actuales estan deformados? o si se sabe que los cajones estan atorados?”
Respuesta N° 2

Estan en 6ptimas condiciones. Ultimo reemplazo de baterfas ejecutado en agosto 2017.
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Consulta N°3:

“Nos gustaria contar con Fotos donde se pueda verificar la integridad del equipo. También con fotos del
Display y log de alarmas del equipo?”

Respuesta N° 2

Se adjuntan capturas de pantalla del estado de la UPS y de las Baterfas. No hay alarmas
presentes. El equipamiento se encuentra en éptimas condiciones.
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Por ultimo, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al Pliego de
Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de seleccion
supra referenciado.

Sin otro particular, saludo a Uds. Atentamente

Cdor. Alejo Folgueira — Oficina de Administracion Financiera del
Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A.
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