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Unidades interiores.
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REJAS DE INYECCION EXISTENTE A REUBICAR DENTRO DEL MISMO LOCAL.

LA REUBICACION O AGREGADO DE REJAS DE INYECCION, SURGIRA DE ACUERDO A
LOS DATOS ARROJADOS POR EL BALANCE TERMICO A REALIZAR POR LA CONTRATISTA.

EQUIPOS SPLITS DE 4.000 FRIG., CANTIDAD 2.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
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EDIFICIO COCHABAMBA 120
INSTALACION TERMOMECANICA

MODIFICACION REJAS
INYECCION EXIST - 1° PISO
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