Cielorraso W Cielorraso

Referencias:

1 - Sistema de inyeccion de aire
2 - Bandejas suspendidas y artefacto 60 x 60 Led.
3 - Sistema de ventilacion Celdas.
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PLANTA BAJA

AIRE ACONDICIONADO - EQUIPO SEPARADO POR CONDUCTOS DE 8tr. FRIO/CALOR, MARCA TARIDAM O SIMILAR.

[0 Extractores de bano, ventilar a patio contrafrente.

\Q Sistema de inyeccion aire acondicionado.

= == Sistema de retorno, utilizando cielorrasos.

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES




